antipanic s.r.|

Bologna - Italy - www.antipanic.it -

antipanic

400 - 600

Dimensione variabile da definire tenendo conto della
dimensione del montante: mai inferiore a 4 mm.
Variable distance, to suit the upright, but never
less than 4 mm.

Asse TT - consigliato a 1115 +/- 4 mm dal pavimento

Filo del Telaio

Lato cerniere Hinge side
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Foratura passante, da realizzarg per gli articoli 1090 e 1090/SC

Through hole, to drill for articles 1090 and 1090/SC

Scatola Principale
Main meqhanism
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Filo del Telaio o dell’Anta secondaria
Edge of frame or secondary door

Dimensione consigliata.

Occorre tenere conto

della dimesione del montante e della larghezza dell’anta
Recommended distance. Bear in mind the size of the upright

and th width of the ddor
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Anta Secondaria
Secondary door
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TT line - recommended height 1115 +/- 4 mm from floor
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Foro @ 3 - Da eseguire
quando non é possibile
realizzare entrambi
i fori laterali
@ 3 hole - Drill when
not possible to drill
both side holes
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Foratura da realizzare per gli articoli 1090 e 1090/SC
ATTENZIONE (Foro solo dal lato esterno)

Hole to drill for articles 1090 and 1090/SC
IMPORTANT! Drill hole in outside of door only!
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antipanic
Dimensione variabile da definire tenendo conto della Dimensione consigliata. Occorre tenere conto
dimensione del montante: mai inferiore a 4 mm. della dimesione del montante e della larghezza dell’anta
Variable distance, to suit the upright, but never Recommended distance. Bear in mind the size of the upright
less than 4 mm. and th width of the ddor

Filo del Telaio o dell’Anta secondaria

Filo del Telaio Edge of frame Edge of frame or secondary door

Lato cerniere Hinge side
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Scatola Sgcondaria
Secondary mechanism,

Anta Secondaria
Secondary door
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Scatola Principale
Main meqhanism

BOMIS|® BUOISIaA

| o |>I<| Vp | ;
4tD . 81 51 i |
| 1 . 1 1 :
1 /T\ o Versione elettrica 1 /T\ :
i | | } 1. A } | I
‘ i el |
| | ‘ !
| 4 L i | ] |
| -(‘[ + Lo © -(‘[ y © | : -\<[ + |
1 1 | I 1 Foro @ 3 - Da eseguire | |
| b quando non é possibile |
1 K7 3 realizzare entrambi . | 2 !
| @3 = i fori laterali 23 !
| b3 @ 3 hole - Drill when 1
! RN not possible to drill |
I | LS both side holes [ I
! | | O (o] |
1 | L 2g I 1
I ! 9 !
| ! =0 ‘
! -X=-1
| ! ARt 3 | 3
1 I . S8 I l
| 128 :
: | . 182 I :
| _l_ o ] I
= - - — - — T|= re&r — - — = = T
I ! : I ﬁ g I I
‘ ! I N t |
| I 1§ S I |
| 128 |
‘ ' 8% ! |
| H : c 2 |
1 N I
‘ | ! I (2o I |
| . 182 |
: I e85 I :
: | | 3 3 :
: | : I g _g I |
} ) / L eF 5 I
| 23\ | L 23\ | |
i ! o |
| 'GP I | -1 !
1 [ Lo [ I
! | , / |
! v uQisJan |EOH109 — |

Asse TT - consigliato a 1115 +/- 4 mm dal pavimento
TT line - recommended height 1115 +/- 4 mm from floor

Foratura da realizzare per gli articoli 1090 e 1090/SC
ATTENZIONE (Foro solo dal lato esterno)

Hole to drill for articles 1090 and 1090/SC

IMPORTANT! Drill hole in outside of door only! Dima. 400-600 Rev. 01
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